Spotdzielnia Mieszkuniowa
ol. Przechodnia 22, 22-200 Whodawa

tel. 82 572 12 26, fox: 82 57 26 480
LE Wtodawa, dn. 18.03.2020 r.

Dotyczy: Pytani do zapytania ofertowego z dnia 10.03.2020 roku, dotyczqcego Modernizacji instalacji
centralnego ogrzewania i cieptej wody uiytkowej w ramach projektu pn. ,Termomodernizacja
wielorodzinnych budynkow mieszkalnych Spotdzielni Mieszkaniowej we Wiodawie”.

W odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego dotyczacego modernizacji instalacji centralnego
ogrzewania i cieptej wody uiytkowej w budynkach naleigcych do SM Wtodawa przekazuje sie
wyjasnienia.

1. lle nalezy zaprojektowac i uwzgledni¢ w kosztach licznikéw ciepta.

Nalezy zaprojektowac jeden licznik ciepta na ciepta wode po niskiej stronie. Licznik giéwny ciepta
zostanie zainstalowany przez dostawce ciepta i na jego koszt.

2. Czy zapytanie ofertowe obejmuje wykonanie projektu regulacji instalacji centralnego ogrzewania
z automatycznymi zaworami rownowazigcymi na pionach instalacji wewnetrznej c.o (wraz
z montazem). Jesli tak, to prosze o podanie ilosci piondw c.0 w kazdym budynku oraz $rednice
i cisnienia dyspozycyjne na rozdzielaczach c.o. Do projektu potrzebne bedg réwniez obecne
dokumentacje instalacji wewnetrznej c.o poszczegélnych budynkdw.

Projekt regulacji wraz z montazem zawordw rownowazgcych wykonany zostanie w drugim etapie
modernizacji instalacji c.0., ktdry nie jest uwzgledniony w tym przetargu. Wtedy bedzie mozna dobra¢
parametry do pracy przy zmniejszonym obcigzeniu cieplnym budynku (po wykonanym ociepleniu
scian). Wtedy tez bedzie wykonane kryzowanie przy grzejnikach.

3. Czy zamawiajacy przewiduje roboty dodatkowe.

Zgodnie z §12 projektu umowy dodatkowe wynagrodzenie nie przystuguje z tytutu robot
dodatkowych. W wyjatkowych okolicznosciach reguluje to §19 ust.1pkt.4 projektu umowy .

4. Czy przewidzie¢ wymiane obecnych rozdzielaczy instalacji wewnetrznej c.o.

Inwestor nie przewiduje wymiany rozdzielaczy instalacji wewnetrznej c.0. Przewiduje wymiang
zaworow odcinajgcych, manometrow, termometréow oraz konserwacje i izolacje rozdzielaczy.

5. W formularzu ofertowym w jaki sposdb uwzgledniaé przyporzadkowanie sieci cieptowniczych wraz
z przytagczami do budynkow.

W formularzu ofertowym przyporzadkowanie sieci cieptowniczych wraz z przytgczami do budynkow
nalezy rozlicza¢ wedtug mocy zamdwionej dla danego budynku.

6. Czy na pewno uwzgledni¢ w kosztach zasobniki cieptej wody o pojemnosci 100-200 L. Moim
zdaniem, to rozwigzanie jest nieprawidtowe.

Inwestor dopuszcza alternatywne rozwigzanie jesli chodzi o zasobniki cieptej wody. Pojemnosé
zasobnika nalezy dobra¢, tak aby odpowiadata potrzebom uzytkownikow budynku.

Fundusze ; 7 : Unia Europejska
Europejskie B Rzeczpospolita < u\;b elskie gl .
Program Regionalny C “{‘f Zocee, Rozwoju Regionalnego



7. Czy oferent powinien uwzgledni¢ demontaz kanatow cieptowniczych ( rurociagi, utylizacja izolacji
cieptochronnej, ptyty przykrywcze).Czy inwestor zagospodarowuje ten materiat z placu budowy.

Wykonawca powinien poprowadzi¢ instalacje cieptownicze z zachowaniem istniejgcych tras. Materiaty
zdemontowane nalezy pozostawi¢ do dyspozycji zamawiajgcego.

8. Podczas wizji lokalnej zauwazono wejécie zimnej wody od drugiej strony budynku przy ul.
Reymonta 10. Przez catg dtugosc¢ budynku érednica wynosi Dn 40 mm. Czy w zwigzku z tym
nalezy uwzgledni¢ w kosztach osobny rurocigg wody zimnej i poprowadzi¢ przez caty budynek
do wezfa. W poblizu pomieszczenia, w ktérym bedzie nowy wezet cieplny, znajduje sie inne
przytacze zimnej wody. Czy jest mozliwosc¢ jego wykorzystania.

W budynku przy ul. Reymonta 10 w poblizu pomieszczenia, w ktérym bedzie nowy wezet cieplny,
mozna wykorzysta¢ znajdujace sie inne przylgcze zimnej wody.

9. Czy ubezpieczenie na prawidtowe wykaonanie robdt w wysokosci 1 000 000,00 z4, nalezy przedtozyé
dopiero podczas podpisywania umowy.

Dokument potwierdzajgcy posiadane ubezpieczenie moze by¢ doniesiony na etapie skfadania
uzupetnien do oferty, tj. przed podpisaniem umowy.

PREZES SPOLDZIELNI
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